
© Český normalizační institut, 2000 59112
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 33.100.20 Červen 2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
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elektromagnetické prostředí pro
nízkofrekvenční rušení šířené vedením
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Corrigendum

ČSN IEC 1000-2-1 (33 3431) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis
prostředí – elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřej-
ných rozvodných sítích z října 1993 se opravuje takto:

Z označení normy se vypouští „HD 472 S1“.

Údaj o převzetí mezinárodní normy na úvodní straně normy před národní předmluvou se mění takto:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1000-2-1:1990. Mezinárodní norma IEC 1000-2-1:1990
má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 1000-2-1:1990. The International Standard
IEC 1000-2-1:1990 has the status of a Czech Standard.
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