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Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 50102:1995/Cor.:2002-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 50102:1995/Cor.:2002-07.

ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mecha-
nickým nárazům (IK kód) z února 1997 se opravuje takto:

Předmluva
Do předmluvy se doplňuje následující text:

Podle rozhodnutí D112/248 Technického výboru byl text mezinárodní normy IEC 62262:2002, který je identický
s textem EN 50102:1995 + A1:1998, schválen CENELEC dne 2002-07-02 jako EN 62262. Současně bylo
označení EN 50102:1995 + A1:1998 změněno na EN 62262:2002 *).

Byla stanovena tato data:

− nejzazší datum oznámení existence EN 62262 
na národní úrovni (doa) 2002-10-01

Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, Ing. Vincent Csirik

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA  Na základě výše uvedeného se mění označení ČSN EN 50102:1997 na ČSN EN 62262:2004.



U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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