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Přenosné hasicí přístroje –  
Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost 
v tlaku hasicích přístrojů CO2 

ČSN 
EN 3-9 
OPRAVA 1 
38 9100 

idt EN 3-9:2006/AC:2007-10 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 3-9:2007 je českou verzí opravy EN 3-9:2006/AC:2007-10. Překlad byl zajištěn Českým 
normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 3-9:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 3-9:2006/AC:2007-10. 
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 3-9 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje – Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost 
v tlaku hasicích přístrojů CO2 z července 2007 se opravuje takto: 

Ruší se poznámka pod čarou „2) EN 3-8 a EN 3-9 aktualizují a mění EN 3-3. Vydáním těchto norem bude EN 3-3 
zrušena.“ a poznámka pod čarou 3) se přečíslovává na poznámku pod čarou 2). 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt. 

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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