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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
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Elektrické instalace nad AC 1 kV –  
Část 1: Všeobecná pravidla 

ČSN 
EN 61936-1 
OPRAVA 1 
33 3201 

 idt EN 61936-1:2010/Cor.:2012-03 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 61936-1:2011 je českou verzí opravy EN 61936-1:2010/Cor.:2012-03. Překlad byl zajištěn 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 61936-1:2011 is the Czech version of the Corrigendum. EN 61936-1:2010/Cor.:2012-03. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official 
version. 
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ČSN EN 60936-1 (33 3201) Elektrické instalace nad 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla z prosince 2011 se 
opravuje takto: 

Do přílohy ZA se doplňují tyto zvláštní národní podmínky: 

Článek Zvláštní národní podmínka 

6.2.9.5 Island 

Minimální hloubka kabelu uloženého v zemi je 0,7 m. 

7.2.6 Island 

Minimální výška vnějšího plotu je 2 500 mm. 

7.7 Island 

Minimální výška H′ živých částí nad veřejně přístupnými plochami musí být: 

H′ = 5 500 mm pro jmenovitá napětí Um do 52 VNP1). 

Upozornění na národní poznámky 

Do opravy byla k článku 7.7 doplněna informativní národní poznámka. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub 

NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Nepřesnost EN 61936-1:2010/Cor.:2012-03, správně má být 52 kV. 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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