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jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 29.120.50; 29.280  Leden 2015 

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická 
bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod –  
Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým 
proudem 

ČSN 
EN 50122-1 
ed. 2 
OPRAVA 1 
34 1520 

 idt EN 50122-1:2011/AC:2012-11 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50122-1 ed. 2:2011 je českou verzí opravy EN 50122-1:2011/AC:2012-11. Překlad byl 
zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální  
verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50122-1 ed. 2:2011 is the Czech version of the Corrigendum  
EN 50122-1:2011/AC:2012-11. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.  
It has the same status as the official version. 

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520) Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňo- 
vání a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem z listopadu 2011  
se opravuje takto: 

Kapitola 5 Ochranná opatření proti přímému dotyku  

V obrázku 7 se do legendy mezi písmeno d a x vkládá nový řádek s následujícím textem: 

h výška 

V obrázku 8 se do legendy mezi písmeno d a a vkládá nový řádek s následujícím textem: 

h výška 

V legendě obrázku 9 se text uvedený v bodě 1 opravuje takto: 

1 plná stěna  

V obrázku 9 se do legendy mezi písmeno d a a vkládá nový řádek s následujícím textem: 

h výška 

V obrázku 10 se do legendy mezi písmeno d a a vkládá nový řádek s následujícím textem: 

h výška 

V legendě obrázku 11 se text uvedený v bodě 1 v opravuje takto: 

1 plná stěna 

V obrázku 11 se do legendy mezi písmeno d a a vkládá nový řádek s následujícím textem: 

h výška 
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Příloha H 

Pro Švýcarsko se zrušuje odchylka typu A týkající se článku 4.1. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
 
 
ČSN EN 50122-1 ed. 2 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2015, 2 strany 
96583 Cenová skupina 998 

+!5J0JG3-jgfidd!


